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Non montare Fronius Ohmpilot in posizione orizzontale su una parete 
verticale.

Non montare Fronius Ohmpilot a strapiombo con i collegamenti rivolti 
verso l'alto.

Non montare Fronius Ohmpilot a strapiombo con i collegamenti rivolti 
verso l'alto.

Non montare Fronius Ohmpilot a strapiombo con i collegamenti rivolti 
verso il basso.

Non montare Fronius Ohmpilot sul soffitto.
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Montaggio a parete

Sicurezza
AVVISO!

Pericolo derivante dalla tensione residua dei condensatori.
Una scossa elettrica può risultare mortale.
► Attendere il tempo di scaricamento dei condensatori (15 secondi).

AVVISO!

Il dissipatore di calore aperto può causare ustioni
con conseguenti lesioni personali.
► Far raffreddare il dissipatore di calore.
► Non toccare il dissipatore di calore rovente.
► Indossare dispositivi di protezione adatti.

IMPORTANTE! La classe di protezione IP 54 vale solo se il coperchio è ben avvitato con 
il lato posteriore.

Scelta di tasselli e 
viti

IMPORTANTE! Il materiale di fissaggio necessario per il montaggio di Fronius Ohmpilot 
varia a seconda della base. Il materiale di fissaggio non è pertanto compreso nella fornitura 
di Fronius Ohmpilot. È responsabilità del montatore scegliere correttamente il materiale di 
fissaggio adatto. Fronius Ohmpilot deve essere montato con quattro viti. Assicurarsi che 
le viti siano ben fissate e che la parete sia solida.

Viti consigliate Per il montaggio di Fronius Ohmpilot, il produttore consiglia di utilizzare viti con un diame-
tro di 4-6 mm.

PRUDENZA!

La presenza di impurità o acqua sugli attacchi o sull'elettronica
può causare danni a Fronius Ohmpilot.
► Quando si praticano i fori, prestare attenzione a non sporcare o bagnare i morsetti e 

l'elettronica.
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Montaggio a pare-
te di Fronius 
Ohmpilot

1 2

3 4

1 2

3 4
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Installazione

Lunghezze di 
spellatura

Lunghezza di spellatura dei morsetti sulla 
fonte d'energia (L1, L2, ecc.)

Lunghezza di spellatura dei morsetti sul 
print di comando (D+, D-, - e PT1000)

Allacciamento 
elettrico AVVISO!

Il collegamento insufficiente con il conduttore di terra
può causare gravi lesioni personali o danni materiali.
► Dimensionare adeguatamente il collegamento del conduttore di terra.

IMPORTANTE! L'allacciamento elettrico deve essere eseguito solo da un tecnico.

IMPORTANTE! Il collegamento con il conduttore di terra deve essere posizionato alla per-
fezione e collegato in maniera affidabile.

IMPORTANTE! Fronius Ohmpilot deve essere dotato sul lato rete di un impianto di prote-
zione contro le sovracorrenti di massimo B16 A e di un interruttore automatico per correnti 
di guasto.

IMPORTANTE! Sul lato uscita occorre prestare attenzione a collegare solo carichi pura-
mente resistivi.

IMPORTANTE! Per motivi di compatibilità elettromagnetica, la lunghezza massima dei 
cavi tra l'uscita di Fronius Ohmpilot e l'apparecchio di consumo (riscaldatore a immersione) 
non deve superare 5 m.

IMPORTANTE! Fronius Ohmpilot deve essere protetto dalla sovratensione di rete.

IMPORTANTE! Quando si collega un riscaldatore a immersione, controllare la messa a 
terra del boiler/puffer e dell'impianto di riscaldamento, nonché la temperatura massima 
ammessa di mandata e dell'acqua calda quando si imposta la temperatura sul riscaldatore 
a immersione.

IMPORTANTE! Per evitare di scambiarlo con il cavo di rete durante il collegamento, il cavo 
RS485 dovrebbe essere realizzato come cavo dati.
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Riscaldatore a immersione monofase fino a 3 kW

Esempio di appli-
cazione 1

(1) INGRESSO - Alimentazione rete 1 x 230 V, dispositivo di trazione a molla 1,5-2,5 
mm²

(2) USCITA fino a 3 kW, carico resistivo regolabile max. 13 A, dispositivo di trazione 
a molla 1,5-2,5 mm²

(3) Boiler per l'acqua calda
(4) Sensore termico PT1000
(5) Sorgente esterna (ad es. impianto gastermico)
(6) Riscaldatore a immersione (max. 3 kW)
(7) Interruttore automatico per correnti di guasto
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(8) Interruttore automatico max. B16A
(9) Ferrite (compresa nella fornitura)

IMPORTANTE! Plug & Play: una volta eseguita correttamente la connessione all'inverter, 
questa applicazione elimina la necessità di ulteriori impostazioni. 

Fronius Smart Meter registra la potenza attuale sul punto di alimentazione e trasmette i 
dati a Fronius Datamanager. Fronius Datamanager, azionando Fronius Ohmpilot, stabiliz-
za l'energia in eccesso disponibile su zero. Nel dettaglio, ciò avviene grazie all'attivazione 
in continuo del riscaldatore a immersione collegato a Fronius Ohmpilot. L'energia in ecces-
so viene consumata in continuo con il riscaldatore a immersione.

Se non è installato alcun sensore termico, una sorgente esterna (ad es. impianto gaster-
mico) deve assicurare la temperatura minima.

In alternativa, Fronius Ohmpilot può assicurare la temperatura minima. A tale scopo, oc-
corre collegare un sensore termico così che Fronius Ohmpilot possa misurare la tempera-
tura, consentendo così un prelievo di energia dalla rete.

La temperatura massima deve essere impostata sul termostato del riscaldatore a immer-
sione. Se il riscaldatore a immersione non è dotato di termostato, in alternativa anche Fro-
nius Ohmpilot può assolvere questa funzione (vedere il capitolo Impostazioni opzionali 
a pagina 56).
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Riscaldatore a immersione trifase da 900 W a 9 kW

Esempio di appli-
cazione 2

(1) INGRESSO - Alimentazione rete 3 x 230 V, dispositivo di trazione a molla 1,5-2,5 
mm²

(2) USCITA - Riscaldatore a immersione L2
(3) USCITA - Riscaldatore a immersione L3
(4) USCITA fino a 3 kW, carico resistivo regolabile max. 13 A, dispositivo di trazione 

a molla 1,5-2,5 mm²
(5) Boiler per l'acqua calda
(6) Sensore termico PT1000
(7) Sorgente esterna (ad es. impianto gastermico)
(8) Riscaldatore a immersione (max. 9 kW)
(9) Interruttore automatico per correnti di guasto
(10) Interruttore automatico max. B16A
(11) Ferrite (compresa nella fornitura)
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IMPORTANTE! Plug & Play: una volta eseguita correttamente la connessione all'inverter, 
questa applicazione elimina la necessità di ulteriori impostazioni.

Fronius Smart Meter registra la potenza attuale sul punto di alimentazione e trasmette i 
dati a Fronius Datamanager. Fronius Datamanager, azionando Fronius Ohmpilot, stabiliz-
za l'energia in eccesso disponibile su zero. Nel dettaglio, ciò avviene grazie all'attivazione 
in continuo del riscaldatore a immersione collegato a Fronius Ohmpilot. L'energia in ecces-
so viene consumata in continuo con il riscaldatore a immersione.
A seconda della potenza in eccesso, le varie fasi vengono attivate o disattivate e la poten-
za restante consumata su L1, dividendo così in tre la potenza del riscaldatore a immersio-
ne.

Se non è installato alcun sensore termico, una sorgente esterna (ad es. impianto gaster-
mico) deve assicurare la temperatura minima.

In alternativa, Fronius Ohmpilot può assicurare la temperatura minima. A tale scopo, oc-
corre collegare un sensore termico così che Fronius Ohmpilot possa misurare la tempera-
tura, consentendo così un prelievo di energia dalla rete.

La temperatura massima deve essere impostata sul termostato del riscaldatore a immer-
sione. Se il riscaldatore a immersione non è dotato di termostato, in alternativa anche Fro-
nius Ohmpilot può assolvere questa funzione (vedere il capitolo Impostazioni opzionali 
a pagina 56).

IMPORTANTE! È necessario un riscaldatore a immersione con conduttore neutro realiz-
zato.
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Riscaldatore a immersione monofase fino a 3 kW 
con azionamento della pompa di calore

Esempio di appli-
cazione 3

(1) INGRESSO - Alimentazione rete 1 x 230 V, dispositivo di trazione a molla 1,5-2,5 
mm²

(2) Uscita relè multifunzione

AVVISO!

Tensioni pericolose.
Un filo si allenta e tocca tensioni pericolose.
► Se si collegano i cavi dei segnali, i vari fili devono essere uniti subito prima del morsetto 

con una fascetta serracavi.

(3) USCITA fino a 3 kW, carico resistivo regolabile max. 13 A, dispositivo di trazione 
a molla 1,5-2,5 mm²
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(4) Boiler per l'acqua calda
(5) Sensore termico PT1000
(6) Pompa di calore con ingresso di comando SG Ready

AVVERTENZA!

I contatti dei relè possono ossidarsi.
La tensione deve essere di almeno 15 V e la corrente di almeno 2 mA perché i contatti dei 
relè non si ossidino.

(7) Riscaldatore a immersione (max. 3 kW)
(8) Interruttore automatico per correnti di guasto
(9) Interruttore automatico max. B16A
(10) Ferrite (compresa nella fornitura)

Fronius Smart Meter registra la potenza attuale sul punto di alimentazione e trasmette i 
dati a Fronius Datamanager. Fronius Datamanager, attivando Fronius Ohmpilot, stabilizza 
l'energia in eccesso disponibile su zero. Nel dettaglio, ciò avviene grazie all'attivazione in 
continuo del riscaldatore a immersione collegato a Fronius Ohmpilot e all'attivazione mira-
ta della pompa di calore.

Per attivarla, la pompa di calore deve essere dotata di un ingresso di comando (ad es. SG 
Ready o abilitazione dell'azienda energetica). La pompa di calore può essere attivata, ad 
esempio, dallo stato di funzionamento 2 (funzionamento normale) allo stato di funziona-
mento 3 (funzionamento amplificato), in cui l'ingresso 2 della pompa di calore viene azio-
nato con il relè. La pompa di calore può però essere attivata anche dallo stato di 
funzionamento 1 (blocco dell'azienda energetica) allo stato di funzionamento 2 (funziona-
mento normale), in cui l'ingresso 1 della pompa di calore viene azionato con il relè.

Per la descrizione e l'elencazione delle pompe di calore SG Ready, vedere:                  http:/
/www.waermepumpe.de/normen-technik/sg-ready/sg-ready-datenbank/

(disponibile solo in tedesco). Le eccedenze di minore entità vengono consumate in conti-
nuo con il riscaldatore a immersione. A partire da una determinata potenza in eccesso e 
vista la sua maggiore efficienza (ad es. coefficiente di prestazione (COP, Coefficient Of 
Performance) per la produzione dell'acqua calda fino a 53 °C = 2,5), conviene attivare la 
pompa di calore.

Le soglie di inserimento ottimali dipendono da
- Coefficiente di prestazione della pompa di calore. Più l'acqua calda viene riscaldata, 

minore è il coefficiente di prestazione.
- Potenza della pompa di calore elettrica.
- Tariffa incentivante e costi di acquisto dell'energia elettrica.
- Riduzione dei cicli di avviamento della pompa di calore, prolungandone così la durata.
- Perdite termiche della pompa di calore e delle tubazioni.

Se non è installato alcun sensore termico, la pompa di calore deve assicurare la tempera-
tura minima. In alternativa, anche Fronius Ohmpilot, azionando la pompa di calore, può as-
sicurare la temperatura minima, consentendo così un prelievo di energia dalla rete. La 
temperatura massima deve essere impostata sul termostato del riscaldatore a immersione 
e sulla pompa di calore. Se il riscaldatore a immersione non è dotato di termostato, in al-
ternativa anche Fronius Ohmpilot può assolvere questa funzione (vedere il capitolo 
Impostazioni opzionali a pagina 56).

Questa funzione è combinabile anche con un riscaldatore a immersione trifase.
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Impostazioni 
nell'area dei 
menu

Aprire il sito Web di Fronius Ohmpilot.
Al capitolo Configurazione della connessione dati a pagina47 è descritto come è 
possibile raggiungere il sito Web di Fronius Ohmpilot.
Alla voce "RISCALDAMENTO 2", selezionare "Pompa di calore SG Ready" per "Ap-
parecchio di consumo".
Alla voce "Soglia di attivazione", selezionare "Alimentazione" e specificare la potenza 
desiderata in watt a partire dalla quale la pompa di calore deve essere accesa.
Alla voce Soglia di disattivazione, selezionare "Consumo" o "Alimentazione" e speci-
ficare la potenza desiderata in watt a partire dalla quale la pompa di calore deve es-
sere spenta.

Esempio 1: Se alla voce "Soglia di disattivazione" è stato selezionato "Consumo" e "500 
W" per "Potenza", la pompa di calore viene spenta non appena il consumo supera 500 W.

Esempio 2: Se alla voce "Soglia di disattivazione" è stato selezionato "Alimentazione" e 
"500 W" per "Potenza", la pompa di calore viene spenta non appena l'alimentazione risulta 
inferiore a 500 W.

AVVERTENZA!

La pompa di calore deve essere collegata allo stesso contatore elettronico.
Tra la soglia di attivazione e di disattivazione occorre tenere conto anche dell'autoconsu-
mo della pompa di calore. Se il consumo elettrico della pompa di calore è, ad esempio, di 
3000 W e si deve di nuovo tenere conto di un'isteresi di 500 W, è possibile impostare la 
soglia di attivazione su un'alimentazione di 3000 W e la soglia di disattivazione su un con-
sumo di 500 W.

1

2

3

4
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Riscaldatore a immersione monofase fino a 3 kW e 
sorgente esterna

Esempio di appli-
cazione 4

(1) INGRESSO - Alimentazione rete 1 x 230 V, dispositivo di trazione a molla 1,5-2,5 
mm2

(2) Uscita relè multifunzione

AVVISO!

Tensioni pericolose.
Un filo si allenta e tocca tensioni pericolose.
► Se si collegano i cavi dei segnali, i vari fili devono essere uniti subito prima del morsetto 

con una fascetta serracavi.
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(3) Uscita fino a 3 kW, carico resistivo regolabile max. 13 A, dispositivo di trazione a 
molla 1,5-2,5 mm2

(4) Boiler per l'acqua calda
(5) Sensore termico PT1000
(6) Sorgente esterna (ad es. impianto gastermico)

AVVERTENZA!

I contatti dei relè possono ossidarsi.
La tensione deve essere di almeno 15 V e la corrente di almeno 2 mA perché i contatti dei 
relè non si ossidino.

(7) Riscaldatore a immersione (max. 3 kW)
(8) Interruttore automatico per correnti di guasto
(9) Interruttore automatico max. B16A
(10) Ferrite (compresa nella fornitura)

Fronius Smart Meter registra la potenza attuale sul punto di alimentazione e trasmette i 
dati a Fronius Datamanager. Fronius Datamanager, azionando Fronius Ohmpilot, stabiliz-
za l'energia in eccesso disponibile su zero. Nel dettaglio, ciò avviene grazie all'attivazione 
in continuo del riscaldatore a immersione collegato a Fronius Ohmpilot. L'energia in ecces-
so viene consumata in continuo con il riscaldatore a immersione.

La temperatura viene misurata da Fronius Ohmpilot. Se la temperatura è al di sotto della 
temperatura minima, viene azionata una sorgente esterna (ad es. un impianto gastermico) 
fino a raggiungere nuovamente la temperatura minima in modo che Fronius Ohmpilot uti-
lizzi solo l'energia in eccesso, senza prelevare energia dalla rete.

La temperatura massima deve essere impostata sul termostato del riscaldatore a immer-
sione. Se il riscaldatore a immersione non è dotato di termostato, in alternativa anche Fro-
nius Ohmpilot può assolvere questa funzione (vedere il capitolo Impostazioni opzionali 
a pagina 56).

Per attivare la protezione antilegionelle viene utilizzato il riscaldatore a immersione.

Questa funzione è combinabile anche con un riscaldatore a immersione trifase.
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Impostazioni 
nell'area dei 
menu

Aprire il sito Web di Fronius Ohmpilot.
Al capitolo Configurazione della connessione dati a pagina47 è descritto come è 
possibile raggiungere il sito Web di Fronius Ohmpilot.
Selezionare il campo "Sensore termico presente".
Selezionare il campo "Adatta andamento giornaliero".
Configurare come desiderato le impostazioni alle voci "Dalle ore", "Alle ore" e "Tem-
peratura minima".
Per maggiori informazioni, vedere il capitolo Adatta andamento giornaliero: a pagi-
na 57.
Alla voce "RISCALDAMENTO 2", selezionare "Aziona sorgente esterna" per "Appa-
recchio di consumo".

1

2
3
4

5
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Due riscaldatori a immersione: trifase e monofase

Esempio di appli-
cazione 5

(1) INGRESSO - Alimentazione rete 3 x 230 V, dispositivo di trazione a molla 1,5-2,5 
mm2

(2) USCITA - Riscaldatore a immersione L2
(3) USCITA - Riscaldatore a immersione L3
(4) Uscita relè multifunzione
(5) Uscita fino a 3 kW, carico resistivo regolabile max. 13 A, dispositivo di trazione a 

molla 1,5-2,5 mm2

(6) Boiler per l'acqua calda
(7) Sensore termico PT1000
(8) Sorgente esterna (ad es. impianto gastermico)
(9) Riscaldatore a immersione 1 (max. 3 kW)
(10) Puffer



42

(11) Riscaldatore a immersione 2 (max. 9 kW)
(12) Interruttore automatico per correnti di guasto
(13) Interruttore automatico max. B16A
(14) Ferrite (compresa nella fornitura)

Molti sistemi di riscaldamento sono costituiti da un boiler e da un puffer, dove il riscalda-
mento centralizzato alimenta il puffer e un comando carica il boiler per l'acqua calda me-
diante una pompa. Come per gli impianti fotovoltaici termici, anche Fronius Ohmpilot 
riscalda prima il boiler per l'acqua calda e poi il puffer, così da consentire l'accumulo 
dell'energia fotovoltaica in eccesso massima.

Fronius Smart Meter registra la potenza attuale sul punto di alimentazione e trasmette i 
dati a Fronius Datamanager. Fronius Datamanager, attivando Fronius Ohmpilot, stabilizza 
l'energia in eccesso disponibile su zero. Nel dettaglio, ciò avviene grazie all'attivazione in 
continuo del riscaldatore a immersione collegato a Fronius Ohmpilot.

In questa applicazione vengono installati due riscaldatori a immersione, dove viene attivato 
di preferenza il primo riscaldatore a immersione (9). Il secondo riscaldatore a immersione 
viene azionato in continuo solo quando viene raggiunta la temperatura massima all'interno 
del boiler (6), in modo da accumulare l'energia rimanente, ad es., nel puffer.

Se a Fronius Ohmpilot non è collegato alcun sensore termico, Fronius Ohmpilot tenta di 
prelevare di nuovo l'energia mediante il primo riscaldatore a immersione dopo 30 minuti. 
Se è presente un sensore termico, a partire da una differenza di temperatura di 8 °C (sulla 
temperatura misurata prima della commutazione) si passa di nuovo al primo riscaldatore 
a immersione.

Questo cambio può essere utilizzato anche per suddividere in strati un boiler/puffer, così 
da raggiungere la temperatura massima con meno energia nella parte superiore del boiler 
e accumulare l'energia rimanente nella parte inferiore del boiler. La suddivisione in strati 
all'interno di un serbatoio di accumulo consente anche di accumulare sostanzialmente più 
energia, dato che normalmente nella parte superiore del boiler viene mantenuta una tem-
peratura minima. In questo modo la differenza di temperatura e quindi la quantità di ener-
gia risulta piuttosto ridotta. Nella parte inferiore del boiler è possibile utilizzare un'elevata 
differenza di temperatura di, ad es., 50 °C.

Sia il primo che il secondo riscaldatore a immersione possono essere monofase o trifase. 
Per due riscaldatori a immersione trifase, vedere Esempio di applicazione 6. Se non è 
installato alcun sensore termico, una sorgente esterna (ad es. impianto gastermico) deve 
assicurare la temperatura minima.

In alternativa, anche Fronius Ohmpilot può assicurare la temperatura minima, consenten-
do così un prelievo di energia dalla rete. La temperatura massima deve essere impostata 
sul termostato del riscaldatore a immersione. Se il riscaldatore a immersione 1 (9) non è 
dotato di termostato, in alternativa anche Fronius Ohmpilot può assolvere questa funzione 
(vedere il capitolo Impostazioni opzionali a pagina 56). Il riscaldatore a immersione 2 
(11) deve però essere necessariamente dotato di termostato.

AVVERTENZA!

Riscaldamento simultaneo.
Non è mai possibile riscaldare contemporaneamente i due riscaldatori a immersione!



43

IT

Impostazioni 
nell'area dei 
menu

Aprire il sito Web di Fronius Ohmpilot.
Al capitolo Configurazione della connessione dati a pagina47 è descritto come è 
possibile raggiungere il sito Web di Fronius Ohmpilot.
Alla voce "RISCALDAMENTO 1" selezionare "manuale", "monofase" o "trifase".
Alla voce "RISCALDAMENTO 2" selezionare "monofase" o "trifase" e specificare la 
potenza dell'apparecchio di consumo.

1

2
3
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Due riscaldatori a immersione trifase fino a 9 kW

Esempio di appli-
cazione 6

(1) INGRESSO - Alimentazione rete 3 x 230 V, dispositivo di trazione a molla 1,5-2,5 
mm2

(2) USCITA - Riscaldatore a immersione L2
(3) USCITA - Riscaldatore a immersione L3
(4) Uscita relè multifunzione
(5) Uscita fino a 3 kW, carico resistivo regolabile max. 13 A, dispositivo di trazione a 

molla 1,5-2,5 mm2

(6) Relè di commutazione
(7) Boiler per l'acqua calda
(8) Sensore termico PT1000
(9) Sorgente esterna (ad es. impianto gastermico)
(10) Riscaldatore a immersione 1 (max. 9 kW)
(11) Puffer
(12) Riscaldatore a immersione 2 (max. 9 kW)
(13) Interruttore automatico per correnti di guasto
(14) Interruttore automatico max. B16A
(15) Ferrite (compresa nella fornitura)
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Molti sistemi di riscaldamento sono costituiti da un boiler e da un puffer, dove il riscalda-
mento centralizzato alimenta il puffer e un comando carica il boiler per l'acqua calda me-
diante una pompa. Come per gli impianti fotovoltaici termici, anche Fronius Ohmpilot 
riscalda prima il boiler per l'acqua calda e poi il puffer, così da consentire l'accumulo 
dell'energia fotovoltaica in eccesso massima.

Fronius Smart Meter registra la potenza attuale sul punto di alimentazione e trasmette i 
dati a Fronius Datamanager. Fronius Datamanager, attivando Fronius Ohmpilot, stabilizza 
l'energia in eccesso disponibile su zero. Nel dettaglio, ciò avviene grazie all'attivazione in 
continuo del riscaldatore a immersione collegato a Fronius Ohmpilot.

In questa applicazione vengono installati due riscaldatori a immersione, dove viene attivato 
di preferenza il primo riscaldatore a immersione (10). Il secondo riscaldatore a immersione 
(12) viene azionato in continuo solo quando viene raggiunta la temperatura massima all'in-
terno del boiler (7), in modo da accumulare l'energia rimanente, ad es., nel puffer.

Se a Fronius Ohmpilot non è collegato alcun sensore termico, Fronius Ohmpilot tenta di 
prelevare di nuovo l'energia mediante il primo riscaldatore a immersione dopo 30 minuti. 
Se è presente un sensore termico, a partire da una differenza di temperatura di 8 °C (sulla 
temperatura misurata prima della commutazione) si passa di nuovo al primo riscaldatore 
a immersione.

Questo cambio può essere utilizzato anche per suddividere in strati un boiler/puffer, così 
da raggiungere la temperatura massima con meno energia nella parte superiore del boiler 
e accumulare l'energia rimanente nella parte inferiore del boiler. La suddivisione in strati 
all'interno di un serbatoio di accumulo consente anche di accumulare sostanzialmente più 
energia, dato che normalmente nella parte superiore del boiler viene mantenuta una tem-
peratura minima e la differenza di temperatura e quindi la quantità di energia risulta piut-
tosto ridotta. Nella parte inferiore del boiler è possibile utilizzare un'elevata differenza di 
temperatura di, ad es., 50 °C.

La commutazione deve essere realizzata mediante un relè esterno. Se non è installato al-
cun sensore termico, una sorgente esterna (ad es. impianto gastermico) deve assicurare 
la temperatura minima.

In alternativa, anche Fronius Ohmpilot può assicurare la temperatura minima, consenten-
do così un prelievo di energia dalla rete.

La temperatura massima deve essere impostata sul termostato del riscaldatore a immer-
sione. Se il riscaldatore a immersione 1 (10) non è dotato di termostato, in alternativa an-
che Fronius Ohmpilot può assolvere questa funzione (vedere il capitolo Impostazioni 
opzionali a pagina 56). Il riscaldatore a immersione 2 (12) deve però essere necessaria-
mente dotato di termostato.

AVVERTENZA!

Riscaldamento simultaneo.
Non è mai possibile riscaldare contemporaneamente i due riscaldatori a immersione!
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Impostazioni 
nell'area dei 
menu

Aprire il sito Web di Fronius Ohmpilot.
Al capitolo Configurazione della connessione dati a pagina47 è descritto come è 
possibile raggiungere il sito Web di Fronius Ohmpilot.
Alla voce "RISCALDAMENTO 2" selezionare "trifase" e specificare la potenza dell'ap-
parecchio di consumo.

1

2
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Configurazione della connessione dati

Possibili metodi 
di comunicazione

La connessione dati è necessaria per la comunicazione tra inverter e Fronius Ohmpilot. È 
principalmente l'inverter a inviare le preimpostazioni a Fronius Ohmpilot.  Per alcune ap-
plicazioni è necessario configurare le impostazioni mediante il sito Web di Fronius Ohmpi-
lot.

Esistono 3 possibili metodi di comunicazione:
- Modbus RTU (mediante RS485)
- LAN (Ethernet)
- WLAN

AVVERTENZA!

Versione software minima.
La versione software minima dell'inverter (Fronius Datamanager 2.0) deve essere 3.8.1-x.

Accoppiamento 
dell'inverter con 
Fronius Ohmpilot

Ogni inverter dotato di Fronius Smart Meter si accoppia automaticamente con Fronius 
Ohmpilot. Se però nella rete è presente più di un inverter dotato di Fronius Smart Meter, è 
possibile che si accoppi con l'inverter sbagliato. In questo caso è possibile accoppiare ma-
nualmente Fronius Ohmpilot sul sito Web dell'inverter da accoppiare alla voce "Informazio-
ni sul sistema".

Per informazioni su come è possibile raggiungere il sito Web dell'inverter, consultare le 
istruzioni per l'uso "Fronius Datamanager 2.0".



48

Configurazione 
della connessio-
ne mediante Mo-
dbus RTU

Collegare il cablaggio del bus (B) a Fronius Ohmpilot.
(Il cablaggio del bus viene eseguito in parallelo mediante i cavi TX+, TX- e GND con 
Fronius Smart Meter e l'inverter Fronius o Fronius Datamanager 2.0).
Scollegare il bus RS485 con una resistenza sul primo e sull'ultimo apparecchio.
Su Fronius Ohmpilot è possibile attivare la resistenza con il numero 5 del dip-switch. 
Vedere (A).
Impostare l'indirizzo Modbus con l'ausilio dei numeri 1-3.
Indirizzo predefinito: 40 (Per le applicazioni future, è possibile modificare l'indirizzo 
Modbus mediante il dip-switch su Fronius Ohmpilot.)

(A) Dip-switch

DIP 1-3 = indirizzo Modbus BCD
DIP 4 = riserva
DIP 5 = resistenza terminale (120 Ohm)

AVVERTENZA!

Evitare di scambiare i cavi.
Utilizzare un cavo dati che si distingua chia-
ramente dal cavo di rete, così da evitarne lo 
scambio, nonché lesioni personali e danni 
materiali.

AVVERTENZA!

Cablaggio errato.
Viene segnalato dalla spia LED rossa, che 
lampeggia 1 volta.

Per configurare varie impostazioni, occorre aprire brevemente la connessione WLAN 
come segue:

Premere 2 volte il tasto su Fronius Ohmpilot. 
Il LED blu lampeggia (due volte), fintanto che il punto di accesso WLAN è attivo (30 
minuti). Prima che venga aperto il punto di accesso, viene eseguita la ricerca delle reti 
WLAN disponibili.
Sul dispositivo smart o sul PC, attivare la rete WLAN "Ohmpilot".
Nel browser, digitare il sito Web "http://192.168.250.181" o "http://ohmpilotW.local". In 
alternativa, è possibile cercare Fronius Ohmpilot all'interno della rete anche con Fro-
nius Solar.web App.

1

2

3

Fronius Smart Meter OUTPUT Fronius 
RS 485

Fronius 
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+
1 3

Rx / T-x GND

4 6 7 9 111 2 3 4 5DA B C - D+ D- D+ D-   -
OFF

1

2
3



49

IT

AVVERTENZA!

Raggiungimento di Fronius Ohmpilot tramite rete.
Nelle reti con suffisso DNS, occorre raggiungere Fronius Ohmpilot all'indirizzo "http://ohm-
pilotW.<suffisso DNS>", ad es. "http://ohmpilotW.fronius.com".

Configurare le impostazioni.

Configurazione 
della connessio-
ne mediante LAN

Per impostazione predefinita Fronius Ohmpilot ottiene l'indirizzo IP automaticamente dal 
server DHCP, eliminando così fondamentalmente la necessità di eventuali impostazioni.

L'inverter cerca automaticamente Fronius Ohmpilot (la procedura di ricerca può durare fino 
a 5 minuti). Se il LED rosso è spento e il LED verde lampeggia, Fronius Ohmpilot funziona 
correttamente.

L'interfaccia Web consente a Fronius Ohmpilot di impostare un indirizzo IP statico.

Aprire il sito Web "http://ohmpilotL.local".

In alternativa, è anche possibile leggere l'indirizzo IP assegnato dal server DHCP. 
Pressoché tutti i router visualizzano gli apparecchi (client) connessi sulla loro interfac-
cia Web. Anche le app, quali ad esempio Fing, possono aiutare a trovare l'indirizzo IP 
assegnato automaticamente. In alternativa, è possibile cercare Fronius Ohmpilot 
all'interno della rete anche con Fronius Solar.web App.

AVVERTENZA!

Raggiungimento di Fronius Ohmpilot tramite rete.
Nelle reti con suffisso DNS, occorre raggiungere Fronius Ohmpilot all'indirizzo "http://ohm-
pilotL.<suffisso DNS>", ad es. "http://ohmpilotL.fronius.com".

Per impostare manualmente l'indirizzo IP, occorre selezionare l'opzione "statico". Dopo di 
che digitare l'indirizzo IP desiderato.

Così facendo Fronius Ohmpilot è raggiungibile mediante l'indirizzo "http://ohmpilotL.local" 
o l'indirizzo IP fisso assegnato.

4

1
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Configurazione 
della connessio-
ne mediante 
WLAN

Sono disponibili due opzioni per connettere Fronius Ohmpilot all'interno di una rete WLAN 
esistente:

Connessione mediante WPS (WiFi Protected Setup)
Premere 1 volta il tasto su Fronius Ohmpilot. 
Il LED blu lampeggia (una volta) fintanto che WPS è attivo.
Premere il pulsante WPS sul router entro 2 minuti.
Se il LED blu su Fronius Ohmpilot è acceso con luce fissa, la connessione in rete è 
riuscita.
L'inverter cerca automaticamente Fronius Ohmpilot (la procedura di ricerca può dura-
re fino a 5 minuti). Se il LED rosso è spento e il LED verde lampeggia, Fronius Ohm-
pilot funziona correttamente.

Connessione mediante punto di accesso e configurazione manuale delle impostazioni 
WLAN

Premere 2 volte il tasto su Fronius Ohmpilot.
Il LED blu lampeggia (due volte), fintanto che il punto di accesso WLAN è attivo (30 
minuti). Prima che venga aperto il punto di accesso, viene eseguita la ricerca delle reti 
WLAN disponibili.
Sul dispositivo smart o sul PC, attivare la rete WLAN "Ohmpilot".
Nel browser, digitare il sito Web "http://192.168.250.181" o "http://ohmpilotW.local". In 
alternativa, è possibile cercare Fronius Ohmpilot all'interno della rete anche con Fro-
nius Solar.web App.
Nella scheda "WLAN" relativa alla rete, selezionare la rete desiderata.

AVVERTENZA!

Rete desiderata non elencata.
Se la rete WLAN desiderata non compare nell'elenco, terminare la modalità Punto di ac-
cesso premendo nuovamente il tasto e ripetere la procedura.

Fare clic su "Salva e connetti"; digitare la password WLAN.
Se il LED blu su Fronius Ohmpilot è acceso con luce fissa, la connessione in rete è 
riuscita.

1

2

1
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L'inverter cerca automaticamente Fronius Ohmpilot (la procedura di ricerca può dura-
re fino a 5 minuti). Se il LED rosso è spento e il LED verde lampeggia, Fronius Ohm-
pilot funziona correttamente.

AVVERTENZA!

Impossibile analizzare le reti WLAN.
Se il punto di accesso è aperto, non è possibile analizzare le reti WLAN.

L'interfaccia Web consente a Fronius Ohmpilot di impostare un indirizzo IP statico.

Così facendo Fronius Ohmpilot è raggiungibile mediante "http://ohmpilotW.local" o l'indi-
rizzo IP fisso assegnato. In alternativa, è possibile cercare Fronius Ohmpilot all'interno del-
la rete anche con Fronius Solar.web App.

AVVERTENZA!

Connessioni degli apparecchi.
Si può connettere un solo apparecchio con Fronius Ohmpilot.

AVVERTENZA!

Raggiungimento di Fronius Ohmpilot tramite rete.
Nelle reti con suffisso DNS, occorre raggiungere Fronius Ohmpilot all'indirizzo "http://ohm-
pilotW.<suffisso DNS>", ad es. "http://ohmpilotW.fronius.com".
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Interfaccia Web di Fronius Ohmpilot
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Interfaccia Web

Indicazioni di sta-
to sull'interfaccia 
Web

Stato
OK Fronius Ohmpilot funziona nella modalità normale.
Temperatura minima La temperatura è al di sotto della temperatura minima. Il riscal-

damento 1 riscalda al 100%.
Protezione antilegio-
nelle

Il riscaldamento con antilegionelle è attivo. Il riscaldamento 1 ri-
scalda al 100%.

Boost Fronius Ohmpilot è stato fatto passare manualmente alla moda-
lità Boost. Il riscaldamento 1 riscalda al 100%.

Errore È stato rilevato un errore. Per maggiori informazioni, vedere su 
Fronius Solar.web.

Temperatura Temperatura attualmente misurata. Solo con un sensore termico 
collegato viene visualizzato un valore valido.

Potenza termica Potenza attualmente consumata da Fronius Ohmpilot.
Riscaldamento 2 Il riscaldamento 2 è attivo. Il riscaldamento 2 può essere un se-

condo riscaldatore a immersione, una pompa di calore o una sor-
gente esterna (ad es. impianto gastermico).

Riscaldatore a im-
mersione L2

La fase 2 del riscaldatore a immersione trifase è attiva.

Riscaldatore a im-
mersione L3

La fase 3 del riscaldatore a immersione trifase è attiva.
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Impostazioni opzionali

Impostazioni ma-
nuali di "RISCAL-
DAMENTO 1"

AVVERTENZA!

Impostazioni non obbligatoriamente necessarie.
Le impostazioni qui descritte possono essere configurate per tutti gli esempi di applicazio-
ne precedentemente illustrati. Se non sono descritte per il relativo esempio, non sono ob-
bligatoriamente necessarie.

Impostazione manuale di "RISCALDAMENTO 1":
Alla voce "RISCALDAMENTO 1" selezionare "manuale".
Selezionare "monofase" o "trifase" per "Apparecchio di consumo". 
Specificare la potenza dell'apparecchio di consumo.

AVVERTENZA!

Impossibile misurare automaticamente il riscaldatore a immersione 1.
Per le applicazioni con un riscaldatore a immersione monofase e un riscaldatore a immer-
sione trifase, Fronius Ohmpilot non può misurare automaticamente il riscaldatore a immer-
sione 1 per via del cablaggio. In questo caso occorre eseguire manualmente la 
configurazione.

1
2
3
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Attivazione della 
protezione antile-
gionelle

Se la protezione antilegionelle è attivata, l'acqua calda viene riscaldata a 60 °C nell'inter-
vallo impostato.

Selezionare il campo "Sensore termico presente".
Selezionare il campo "Protezione antilegionelle (h)".
Immettere il ciclo desiderato per la protezione antilegionelle.

AVVERTENZA!

Se non si utilizza un serbatoio di accumulo per l'acqua calda sanitaria, occorre adot-
tare misure per uccidere le legionelle.
Se il boiler viene fatto funzionare per un intervallo di tempo prolungato a temperature < 60 
°C e non si utilizza un serbatoio di accumulo per l'acqua calda sanitaria, occorre adottare 
misure per uccidere le legionelle. Per l'uso privato si consiglia di eseguire la protezione an-
tilegionelle almeno una volta alla settimana (168 h). In caso di serbatoi di accumulo per 
l'acqua calda di grandi dimensioni o di consumi di acqua calda relativamente ridotti, la pro-
tezione antilegionelle dovrebbe essere eseguita a intervalli regolari. Per questa funzione è 
necessario un sensore termico PT1000, acquistabile presso Fronius con il codice articolo 
43,0001,1188.

Anche se la funzione "Protezione antilegionelle" è impostata, non è possibile garantire 
che l'acqua non venga contaminata da legionelle.

Adatta andamen-
to giornaliero:

Questa funzione fa sì che la temperatura non scenda al di sotto di quella desiderata. Se 
non è presente potenza in eccesso a sufficienza, viene azionata la sorgente esterna (se 
attivata) o altrimenti prelevata energia elettrica dalla rete per assicurare una temperatura 
minima.

È possibile specificare fino a quattro orari, in modo da, ad es., assicurare la disponibilità di 
temperature dell'acqua calda più alte solo di sera e che di giorno sia però possibile un po-
tenziale maggiore per l'eccesso, selezionando una temperatura minima più bassa.

Adatta andamento giornaliero:
Selezionare il campo "Sensore termico presente".
Selezionare il campo "Adatta andamento giornaliero".
Alla voce "Dalle ore", specificare l'ora a partire dalla quale Fronius Ohmpilot deve ini-
ziare a riscaldare fino alla nuova temperatura minima.
Alla voce "Alle ore", specificare l'ora fino alla quale Fronius Ohmpilot deve riscaldare 
fino alla nuova temperatura minima.
Alla voce "Temperatura minima", specificare la temperatura finale desiderata.

AVVERTENZA!

Accavallamento degli intervalli di tempo.
Se gli intervalli di tempo si accavallano, viene utilizzata la temperatura più alta in modo da, 
ad es., poter impostare una temperatura base di 40 °C per tutto il giorno e aumentarla a 
50 °C a determinati orari.

1
2
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AVVERTENZA!

Intervalli di tempo non specificati.
Se non si specificano intervalli di tempo, durante questo orario il riscaldamento successivo 
non viene eseguito mediante la rete o la sorgente esterna, ma solo il riscaldamento con 
l'energia fotovoltaica in eccesso.

AVVERTENZA!

Sorgente di riscaldamento primaria.
Se "Riscaldamento 1" è la sorgente di riscaldamento primaria, occorre adattare comunque 
l'andamento giornaliero per assicurare la temperatura minima desiderata. Per questa fun-
zione è necessario un sensore termico PT1000, acquistabile presso Fronius con il codice 
articolo 43,0001,1188. La posizione del sensore termico all'interno del boiler dovrebbe es-
sere scelta in modo da rendere disponibile acqua calda a sufficienza. Occorre però mon-
tarlo comunque sopra il riscaldatore a immersione/la sorgente esterna.

Esempio 1: Ore 03:00-05:00 45 °C => Affinché la mattina alle 6:00 sia disponibile acqua 
calda per la doccia. Dopo la doccia, l'acqua calda deve essere prodotta solo più con l'ener-
gia in eccesso. Ore 16:00-18:00 45 °C => Non era disponibile energia in eccesso a suffi-
cienza; viene eseguito il riscaldamento successivo dell'acqua calda per la doccia. Dopo la 
doccia non deve più essere eseguito il riscaldamento successivo per contenere le perdite 
di calore.

Limitazione della 
temperatura

Se il riscaldamento 1 è dotato di un termostato impostabile, questa funzione consente di 
limitare la temperatura.

Selezionare il campo "Sensore termico presente".
Selezionare il campo "Limitazione della temperatura".
Specificare la temperatura massima (ad es.: "60 °C").

AVVERTENZA!

Questa funzione è possibile solo per "Riscaldamento 1".
Se si utilizza un secondo riscaldatore a immersione come "Riscaldamento 2", esso deve 
essere dotato di un termostato. Per questa funzione è necessario un sensore termico 
PT1000, acquistabile presso Fronius con il codice articolo 43,0001,1188.  La posizione del 
sensore termico dovrebbe trovarsi poco al di sopra del riscaldatore a immersione, così che 
l'acqua fredda che affluisce venga di nuovo scaldata subito, consentendo quindi di utiliz-
zare la capacità massima di accumulo.

1
2
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Messaggi di stato

Messaggi di stato Invio degli errori
- Gli errori vengono salvati in Fronius Datamanager 2.0 e possono essere inviati me-

diante Fronius Solar.web.
- Possibili messaggi di errore (aggiornati al 07/12/2015):

Codi-
ce

Descrizione Causa Risoluzione

906 RI 1 difettoso - Corto circui-
to su L1

Il carico su L1 è superiore a 3 kW. Corto cir-
cuito su L1.

Controllare il riscaldatore a 
immersione 1. Controllare il 
cablaggio.

907
908

RI 1 - Sovraccarico su L2
RI 1 - Sovraccarico su L3

Corrente su L2 superiore a 16 A.
Corrente su L3 superiore a 16 A. 

Controllare il RI 1 e, se ne-
cessario, sostituirlo.

909
910
911

RI 1 difettoso - Alta impe-
denza su L1
RI 1 difettoso - Alta impe-
denza su L2
RI 1 difettoso - Alta impe-
denza su L3

Flusso di corrente attraverso L1/L2/L3 as-
sente. L1/L2/L3 del RI 1 difettoso. Fase L1/
L2/L3 interrotta.

Controllare L1/L2/L3. Con-
trollare i collegamenti L1/
L2/L3.

912 RI 2 difettoso - Corto circui-
to su L1

Il carico su L1 è superiore a 3 kW. Corto cir-
cuito su L1.

Controllare il RI 2. Control-
lare il cablaggio.

913
914

RI 2 - Sovraccarico su L2
RI 2 - Sovraccarico su L3

Corrente su L2 superiore a 16 A.
Corrente su L3 superiore a 16 A.

Controllare il RI 2 e, se ne-
cessario, sostituirlo.

915
916
917

RI 2 difettoso - Alta impe-
denza su L1
RI 2 difettoso - Alta impe-
denza su L2
RI 2 difettoso - Alta impe-
denza su L3

Flusso di corrente attraverso L1/L2/L3 as-
sente. L1/L2/L3 del RI 2 difettoso. Fase L1/
L2/L3 interrotta.

Controllare L1/L2/L3. Con-
trollare i collegamenti L1/
L2/L3.

918
919

Relè 2 difettoso
Relè 3 difettoso

Relè R2/R3 bloccato. Sostituire Fronius Ohmpi-
lot.

920 Corto circuito ST Resistenza di entrata del ST inferiore a 200 
Ohm. Nessun ST PT1000 collegato. ST di-
fettoso.

Controllare i cavi e gli attac-
chi sui cavi del ST. Sostitui-
re il ST.

921 ST non collegato o difettoso Nessun ST collegato (resistenza di entrata 
superiore a 2000 Ohm). Il ST è attivato (do-
vrebbe essere disattivato) Cavo del ST di-
fettoso. ST difettoso. Nessun ST PT1000 
collegato.

Collegare il ST all'apparec-
chio. Disattivare il ST dal 
sito Web (se non si rende 
necessario alcun sensore). 
Controllare i cavi del ST. 
Sostituire il ST.

922

923

Non è stato possibile rag-
giungere i 60 °C per la pro-
tezione antilegionelle 
nell'arco di 24 ore. 
Non è stato possibile rag-
giungere la temperatura mi-
nima nell'arco di 5 ore

SE spenta/difettosa. (solo 922). Montaggio 
errato del ST.  Dimensionamento errato del 
sistema (eccessivo consumo di acqua cal-
da, ecc.). RI/ST difettoso.

Accendere la SE (solo 
922). Montare il ST sopra il 
RI (nel tubo di protezione). 
Disattivare la protezione 
antilegionelle dal sito Web. 
Sostituire il RI/ST.

924 La SE non è riuscita a rag-
giungere la temperatura mi-
nima nell'arco di 5 ore.

SE spenta/difettosa. SE non collegata a 
Fronius Ohmpilot. Montaggio errato del ST. 
Dimensionamento errato del sistema (ec-
cessivo consumo di acqua calda, ecc.). ST 
difettoso.

Accendere la SE. Collegare 
la SE con il relè 1. Montare 
il ST sopra la termocisterna 
della SE. Controllare l'impo-
stazione della temperatura 
minima. Sostituire il ST.
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925 Ora non sincronizzata Ora non sincronizzata nelle ultime 24 ore. 
Router spento o configurazione del router 
modificata.

Controllare la connessione 
tra Fronius Ohmpilot e in-
verter.   Accendere il router. 
Controllare le impostazioni 
di rete.

926 Connessione all'inverter as-
sente

Connessione tra IV e Fronius Ohmpilot as-
sente. IV spento. Fronius Ohmpilot necessi-
ta di connessione all'IV anche di notte. 
Router spento/difettoso o configurazione 
del router modificata. Spegnimento notturno 
sull'inverter attivato. Connessione WLAN 
non corretta tra inverter o Fronius Ohmpilot 
e router.

Controllare la connessione.  
Accendere l'IV. Aggiornare 
il software. Spegnere e ri-
accendere Fronius Ohmpi-
lot e l'IV. Occorre 
disattivare lo spegnimento 
notturno dell'IV. Impostare 
la modalità notturna su 
"ON" sul display dell'IV nel 
menu "SETUP/Impostazio-
ni/Display/Modalità nottur-
na". Accendere il router. 
Posizionare meglio l'anten-
na WLAN. Controllare le 
impostazioni di rete.

927 Surriscaldamento di Fro-
nius Ohmpilot

Temperatura ambiente troppo alta (> 40 
°C). Il riscaldatore a immersione ha troppa 
potenza. Feritoie di ventilazione coperte.

Installare Fronius Ohmpilot 
in un luogo più fresco. Uti-
lizzare il riscaldatore a im-
mersione con la potenza 
consentita. Liberare le feri-
toie di ventilazione.

928 Temperatura troppo bassa 
di Fronius Ohmpilot

Temperatura ambiente troppo bassa (< 0 
°C).

Installare Fronius Ohmpilot 
in un luogo più caldo. Non è 
consentita l'installazione in 
esterni!

L'interruttore di protezione 
per correnti di guasto scat-
ta.

N e L scambiati. Collegare correttamente N 
e L.

Fronius Ohmpilot non con-
suma alcuna potenza in ec-
cesso

Termostato sul riscaldatore a immersione 
spento. Il termostato di sicurezza sul riscal-
datore a immersione è scattato.

Attendere la riaccensione 
del termostato. Azzerare il 
termostato di sicurezza

Fronius Ohmpilot consuma 
solo una parte della potenza 
in eccesso

Potenza del riscaldatore a immersione infe-
riore alla potenza in eccesso.

Eventualmente scegliere 
un riscaldatore a immersio-
ne più grande.

La potenza sul punto di ali-
mentazione non è sempre 
stabilizzata su "0"

Carico e variazioni di produzione necessita-
no di qualche secondo per stabilizzarsi.

Dopo l'accensione il LED 
verde lampeggia continuati-
vamente 2 volte.

Termostato sul riscaldatore a immersione 
spento. Il riscaldatore a immersione non è 
collegato.

Alzare brevemente il termo-
stato per misurare la poten-
za. Collegare il riscaldatore 
a immersione.

Dopo un blackout Fronius 
Ohmpilot non funziona più

Dopo un blackout, se non riceve alcun indi-
rizzo IP dopo 40 secondi, Fronius assegna 
automaticamente un indirizzo IP fisso a 
"169.254.0.180" (vale solo se Fronius Ohm-
pilot è connesso al router tramite WLAN).

Riavviare Fronius Ohmpilot 
per ristabilire la connessio-
ne WLAN.

RI = riscaldatore a immersione  ST = sensore termico IV = inverter SE = sorgente esterna (ad es. impian-
to gastermico)
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Dati tecnici

Dati di entrata

Interfacce

Dati di uscita

Dati generali

Frequenza
Tensione nominale
Corrente di entrata max.

50 Hz
230 V / 400 V
1 X 16 A / 3 x 16 A

Modbus RTU
LAN
WLAN
Sensore termico

RS 485, max. 1000 m, schermato e intrec-
ciato
Ethernet almeno CAT5, schermato
IEEE 802.11 b/g/n
PT1000 (max. 30 m)

Uscita analogica monofase/trifase
Corrente nominale analogica per fase
Corrente di corto circuito uscita analogica
Corrente max. uscita relè
Uscita relè multifunzione
Grado di efficienza in modalità nominale
Consumo in standby

0-3 kW/0-9 kW in continuo
13 A
16 A (max. 5 sec.)
L2/L3 16 A (max. 5 sec.)
Min. 15 V/2 mA; max. 16 A (max. 5 sec.)
Min. 98%
Tip. 1,8 W

Dimensioni (altezza x larghezza x profondi-
tà)
Peso
Classe di protezione
Montaggio
Gamma temperatura ambiente
Umidità dell'aria consentita
Raffreddamento
Temperatura di stoccaggio
Classe di emissione EMC
Categoria sovratensione
Grado d'inquinamento

340 mm x 270 mm x 123 mm
3,9 kg 
IP54
A parete
Da 0 a 40 °C
0-99% (senza condensa)
Convezione
Da -40 a 70 °C
B
3
3
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Prove/indicazioni

Prove/indicazioni Prove/indicazioni secondo la norma EN60730 paragrafo 1 tabella 7.2

6a Costruzione Dispositivo di comando elettronico 2.5.5 
Dispositivo di comando montato indi-
pendente

19 Morsetti senza vite 2.10.6.1 Fissaggio di tipo Y
24 Classificazione del dispositivo di co-

mando secondo la protezione contro le 
scosse elettriche paragrafo 6.8.

Classe di protezione I 6.8.3

29 Per ciascun circuito, tipo di disconnes-
sione o di interruzione

Microinterruzione secondo 2.4.4.

30 PTI dei materiali utilizzati per l'isolamen-
to

PTI 175 secondo 6.13.2

31a Tipo di collegamento del conduttore di 
terra

N secondo 7.4.3, collegamento di mes-
sa a terra secondo 9.1.1

39 Azioni Azione di TIPO 1 secondo 2.6.1
40 Caratteristiche complementari delle 

azioni
C secondo 6.4.3.3

51 Temperature della prova del filo incan-
descente (paragrafi 21.2.1, 21.2.2, 
21.2.3 e 21.2.4)

Corpo esterno 550 °C, passante per 
cavi/supporto antistrappo con 650 °C; 
categoria B secondo la norma EN 
60730-1:2000/A1:2004;

75 Sovratensione transitoria (paragrafi 
2.1.12, 20.1)

Secondo la norma EN 61000-6-2:2005, 
EN 60730-1:2011, EN 301 489-1 
(V1.9.2)
Cavo contro cavo | Cavo/i contro terra 
Cavi dei segnali e di comando: –- ± 1 kV
Ingressi di rete corrente continua: ± 0.5 
kV | ± 0.5 kV
Ingressi di rete corrente alternata: ± 1 
kV |± 2 kV

77 Temperatura della prova della biglia Secondo i paragrafi 21.2.1, 21.2.2, 
21.2.3 e 21.2.4, Corpo esterno:
Prova della biglia 1: 102 °C
Passante per cavi:
Prova della biglia 2: 125 °C

80 Sovratensione transitoria per le distan-
ze in aria o superficiali

Secondo la norma EN 61000-6-2:2005, 
EN 60730-1:2011, EN 301 489-1 
(V1.9.2)
Cavo contro cavo | Cavo/i contro terra
Cavi dei segnali e di comando: –- ± 1 kV
Ingressi di rete corrente continua: ± 0,5 
kV | ± 0,5 kV
Ingressi di rete corrente alternata: ± 1 
kV |± 2 kV 
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Condizioni di garanzia e smaltimento

Garanzia del co-
struttore Fronius

Le Condizioni di garanzia dettagliate specifiche per paese sono disponili in Internet all'in-
dirizzo 
www.fronius.com.

Smaltimento Qualora un giorno si dovesse sostituire Fronius Ohmpilot, Fronius ritirerà l'apparecchio 
usato e provvederà a riciclarlo correttamente.

Norme e direttive 
considerate

Marcatura CE
Tutte le norme e direttive necessarie ed attinenti nell'ambito della Direttiva UE pertinente 
vengono rispettate affinché gli apparecchi dispongano della marcatura CE.
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FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach, Austria

E-Mail: sales@fronius.com
www.fronius.com

Under www.fronius.com/contact you will find the addresses
of all Fronius Sales & Service Partners and locations


