




http://www.sungrowpower.com


http://support.sungrowpower.com























































































































































	Sommario
	Tutti i diritti riservati
	Informazioni sul presente manuale
	1 Istruzioni di sicurezza
	1.1 Avvertenze di sicurezza
	1.2 Manipolazione della batteria
	1.3 Emergenze
	1.3.1 Perdita di elettrolita della batteria
	1.3.2 Incendio
	1.3.3 Batteria bagnata
	1.3.4 Batteria danneggiata


	2 Descrizione del prodotto
	2.1 Introduzione al prodotto
	2.2 Introduzione ai componenti
	2.3 Indicatori LED

	3 Disimballaggio e stoccaggio
	3.1 Disimballaggio e ispezione
	3.2 Stoccaggio della batteria

	4 Installazione meccanica
	4.1 Precauzioni per l’installazione
	4.2 Scelta del luogo di installazione
	4.3 Strumenti e componenti per l'installazione
	4.4 Installazione del BESS

	5 Collegamento elettrico
	5.1 Avvertenze di sicurezza
	5.2 Descrizione dei terminali
	5.3 Panoramica dei collegamenti elettrici
	5.4 Messa a terra
	5.5 Collegamento lato CC
	5.6 Collegamento di comunicazione
	5.6.1 Installazione del connettore di comunicazione e della resistenza di terminazione
	5.6.2 Collegamento del terminale di comunicazione

	5.7 Installare il coperchio di protezione del quadro elettrico
	5.8 Collegamento a cascata del BESS

	6 Accensione e spegnimento
	6.1 Accensione
	6.1.1 Controlli prima dell'accensione
	6.1.2 Procedura di accensione

	6.2 Spegnimento
	6.2.1 Spegnimento programmato
	6.2.2 Arresto non programmato (di emergenza)


	7 Visualizzazione delle informazioni della batteria
	8 Sistema di sicurezza dell'accumulo di energia
	8.1 Generale
	8.2 Composizione del sistema di sicurezza dell'accumulo di energia
	8.3 Sistema di rilevamento
	8.4 Sistema di soppressione incendi

	9 Risoluzione dei problemi e manutenzione
	9.1 Risoluzione dei problemi
	9.2 Manutenzione ordinaria


